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Prgvemottak: 12.11.18

2018-2229-1 Grunnvann

Pumpehus 9

Parameter

Kimtall 22°C

E coli MPN

Total Koliforme MPN
Intestinale enterok.
Konduktivitet 25°C
pH ved 25 °C
Turbiditet

Farge

<Lukt/Smak

Analyseperiode:

Metode
NS-EN ISO 6222
1ISO 9308-2
ISO 9308-2
NS-EN ISO 7899-2
NS-ISO 7888
3) NS-EN ISO 10523
NS-EN ISO 7027-1
4) NS-EN ISO 7887:2011

= Laboratoriet er ikke akkreditert for denne analysen
3) Temperatur i praven ved maling av pH kan fas veesjogrsel
4) pH i prgven ved méling av farge kan fas ved foresglg

12.11.18111%8

Resultat
8

<1l

<1l

<1l

23

79
0,18

5
Normal

Pravetaker:
Tatt ut: 12.11.18
Enhet Maleusikkerhet
cfu/ml 4-15
MPN/100ml
MPN/100ml
cfu/200ml
mS/m +1
+0,17

FNU +0,34
mg/l Pt +1,71

< betyr: Mindre enn

Resultatene gjelder kun undersgkte prgvingsobjeResultatene ma ikke gjengis i utdrag uten skriftligtelse. Neermere

opplysninger om analysenes méaleusikkerhet kanddsenvendelse til laboratoriet.
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